	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по объекту:
«Реконструкция ПС «Суклея 110/35/10кВ»
	
	1
	Наименование объекта
	ПС «Суклея 110/35/10кВ»

	2
	Адрес, местоположение объекта
	с. Суклея, Слободзейского района

	3
	Целевое использование объекта
	Трансформаторная подстанция

	4
	Техническая характеристика объекта
	
4.1. Действующая трансформаторная подстанция открытого типа
4.2 Параметры объекта: 
· Общая площадь территории ≈ 2283 м2.


	5
	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала
	Требования к организации работ и защите работающего персонала:
5.1. Соблюдение технологии производства работ.
5.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр.
5.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках

	6
	Ориентировочные сроки начала и окончания работ
	Начало работ: 30.10.2024г.
Окончание работ: 31.12.2025г.
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Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы







	Работы выполнить в соответствии с рабочим проектом РП-15 разработанным ООО «Штрих М» и дополнительными требованиями отраженными в приложениях к данному техническому заданию.

7.1.Основные виды и объём выполняемых работ:

7.1.1 Общестроительные работы:
1. Устройство ж/б фундаментов под оборудование на
ОРУ – 110кВ;
2. Устройство ж/б фундаментов под оборудование на
ОРУ – 35кВ;
3. Устройство кабельных каналов и колодцев
ОРУ – 110/35 кВ. 
4. Устройство кабельной канализации из жестких двустенных труб.


7.1.2 Изготовление и монтаж металлоконструкций под
оборудование:

1. Конструкции под оборудование 110кВ;
2. Конструкции под оборудование 35кВ; 
3. Портал для кабеля 10 кВ – 2 шт.; 
4. Устройство конструкции для прокладки КЛ 35кВ – 2шт;
5. Демонтаж, адаптация и монтаж существующей жёсткой ошиновки на ОРУ – 110/35 кВ.

7.1.3 Монтаж основного оборудования:
1. Линейный портал типа ПСЛ-110Я2 – 2 шт. 
2. Линейный портал типа ПС-35Я4 – 2 шт.
3. Прокладка кабеля и устройство концевых муфт 35 кВ;
4. Прокладка кабеля 10 кВ;
5. Монтаж опорных изоляторов 110, 35,10кВ; 
6. Прокладка и монтаж вторичных цепей;

7.1.4 Монтаж дополнительных коммуникаций:
1. Наружного освещения; 
2. Системы видеонаблюдения;
3. Монтаж охранной сигнализации;
4. Устройство заземляющего контура подстанции и оборудования.

7.1.5 Строительство ограждения, дорожек и благоустройство территории ПС. 

7.1.6 Демонтажные работы:

1. Существующей гибкой ошиновки;
2. Демонтаж фундаментов ОРУ-110/35 кВ;
3. Демонтаж КРУН -10кВ.

7.2. Используемые материалы Подрядчика:
· Применение современных материалов высокого качества в соответствии со спецификацией, приведённой в проектной документации и перечнем выполняемых работ.
· Согласование с заказчиком используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. 

7.3 Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантии.

	8
	Организация – Заказчик
	ГУП «ГК Днестрэнерго»

	9
	Сроки выполнения строительных работ
	Согласно договору подряда.

	10
	Документы предоставляемые Заказчиком
	Проектная документация № РП-15. КС разработанная ООО «Штрих М» 2022 г.;
Приложение к техническому заданию на выполнение работ по реконструкции ПС «Суклея 110/35/10 кВ» с перечнем:
- дополнительных строительных работ;
- материалов предоставляемых Заказчиком;
- работ и материалов по монтажу системы видеонаблюдения.
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Приложение к техническому заданию на выполнение
 работ по реконструкции ПС «Суклея 110/35/10 кВ»

	1
	Перечень дополнительных строительных работ

	1. Устройство фундаментов для уличных шкафов согласно приложенного чертежа – 6шт.
2. Монтаж кабельных стоек с полками в колодцах – 50шт.
3. Устройство заземления кабельных стоек с полками в колодцах – 10 колодцев/80м. полоса 50Х4
4. Выполнить монтаж естественной вентиляции в колодцах согласно прилагаемой схеме – 10шт.
5. Выполнить просыпку песком кабельного лотка Кк3 (с гофрой) – 18м/погон., 2,5 м.куб.
6. Устройство кабельной канализации в ОПУ при помощи кабельных лотков сетчатого типа, площадь ≈ 36 м2
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Перечень материалов предоставляемых заказчиком

	Общий перечень материалов для строительных и монтажных работ:

1. Труба двустенная электротехническая ПНД/ПВД Ф110
-  2350м.
2. Кластер Ф110 двойной – 247шт. 
3. плита днища Пн 20 – 10шт.
4. кольцо стеновое КС 20.9 – 20шт.
5. плита перекрытия 1ПП 20-1 – 10шт.
6. кольцо стеновое КС 7.3 – 10шт.
7. кольцо опорное КО 6 – 10шт.
8. люк метал/чугун Q -25т – 10шт.
9. полоса металлическая 50Х4 – 80м/погон. (заземлен. в колодцах)
10. кабельные стойки К1155-L-2000 – 25шт.
11. кабельная полка К1161-L-267 – 250шт.
12. перекрытие лотков П5д-8 – 8 шт.
13. перекрытие лотков П6-15 – 6 шт.
14. перекрытие лотков П5-8/2 – 12 шт.
15. лоток Л4-8/2  - 18шт.
16. лоток Л4д-8 – 8 шт.
17. плитка тротуарная 750Х750Х80– 530 шт.
18. скоба К-1157 – 100шт.
19. распорный дюбель для БУМ 8Х60 – 200шт.
20. полоса металлическая 40Х4 – 1149м
                                                30Х4 – 183м.
21. сталь круглая Ф-16 L- 5м. – 29 шт.
22. наконечник ГОСТ – 9467-85 – 23шт.
   23. Линейный портал типа ПСЛ-110Я2 – 2 шт. 
   24.Линейный портал типа ПС-35Я4 – 2 шт.
   25. КЛ 35кВ  ПвВнг 1Х70/35 – 120м
   26. Концевая воронка для одножильного КЛ-35кВ 1Х70/35, токоведущая жила медная – 12шт.
   27. изолятор опорный 110кВ – 6 шт.
   28. шинная опора   110кВ     - 6 шт.
   29. изолятор опорный 35кВ   – 24 шт.
   30. изолятор опорный 10кВ   – 6 шт.


Перечень материалов, для монтажа вторичной коммутации:
1. Бирка кабельная У-136 – 15 уп.
2. Скотч прозрачный упаковочный односторонний – 20 шт.
3. Изолента ПВХ 50м – 20 шт. 
4. Хомут кабельный морозостойкий Хкм 3,6х200мм черный (100шт) – 65 шт. 
5. Хомут кабельный морозостойкий Хкм 3,6х350мм  черный (100 шт ) – 20 шт.
6. Трубка термоусаживаемая ТТУ 30/15 черная (1м) – 10шт.
7. Трубка термоусаживаемая ТТУ 40/20 черная (1м) – 20шт.
8. Маркировка Weidmuller 3.2 - 9.5 mm – 10 шт.
9. Маркировка Weidmuller 1.6 - 4.8 mm – 30 шт.
10. Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW – 5 шт.
11. Металлорукав Р3-ЦПнг-15 с протяжкой серый  - 500 м.
12. Металлорукав Р3-ЦПнг-20 с протяжкой серый- 600 м.
13. Кабель КВВГ-нг – 4*2.5 мм2 – 6000 м. 
14. Кабель КВВГ-нг – 14*1.5 мм2 – 2600 м. 
15. Кабель КВВГ-нг – 7*1.5 мм2 – 3700 м. 
16. Кабель КВВГ-нг – 2*1.5 мм2- 800 м.
17. Кабель КВВГ-нг – 10*2.5 мм2- 600 м.
18. Кабель ВВГ-П -LS нг 3 х2,5 мм2 – 4000 м.
19. Кабель КВВГ-нг – 4*6 мм2 – 1300 м. 
20. Кабель КВВГ нг 4 х1,5 мм2 – 400 м.   
21. Кабельный ввод; с удлиненной резьбой; PG16; - 10 шт.
22. Кабельный ввод; с удлиненной резьбой; PG21; - 10 шт. 
23. Кабельный ввод; с удлиненной резьбой; PG9; - 10 шт.
24. Кабельный ввод; PG16; - 10 шт.
25. Кабельный ввод; PG21; - 10 шт.
26. Измерительная клемма – 100 шт.
27. Проходная клемма – 100 шт.
28. концевой стопор - 50 шт.
   29. Лоток 100х500х3000-4,8 HDZ – 20 шт
30. Профиль перфорированный П-образный 600-2,5 HDZ – 60 шт
31.  Кабель ВВГ-нг – 3*1.5 мм2 – 975 м.
32. Кабель ВВГ-нг – 5*4 мм2 – 220 м.
33. Кабель ВВГ-нг – 5*6 мм2 – 250 м.
34. Кабель ВВГ-нг – 5*10 мм2 – 310 м.
35. Кабель ВВГ-нг – 3*2.5 мм2 – 2000 м.
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	Перечень работ и предоставляемых материалов для монтажа системы видеонаблюдения.
	1. Монтаж стоек L- 2.4м – 17шт. 
2. Монтаж КЛ UTP4Х2Х0.5 уличный – 1877м.
3. Монтаж метало рукава в оболочке – 147м.  
4. Монтаж коробок HIK VISION DS – 12802J-XS – 30шт.







	
